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Elektroschema NIBE Luftwärmepumpe mit VVM
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Ablauf
Heizung

Aussengerät NIBE
Kommunikationsanschlüsse

X22 (1=A, 2=B, 3=GND)   A  B GND

Zu der
Steuerung

F2120-20: 16A
F2120-16: 13A
F2120-12: 13A
F2120-8: 13A

Bei Anschluss der 
Ablaufheizung muss 
die Sicherung durch 
den mitgelieferten FI-
LS ersetzt werden

Kommunikationsanschlüsse
X23 (1=A, 2=B, 3=GND)   A  B GND

Zu der nächsten
Wärmepumpe
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Anschlüsse VVM Speicher
Mögliche Absicherungen (Leistung der Notheizung kann gewählt werden)
 - 16A für 9kW Notheizung
 - 13A für 7kW Notheizung
Kraftanschlüsse: Platine Linke Seite (AA1-C1)
Fühleranschlüsse: Platine Rechts Oben, linker Klemmensteg (AA3-X6)
Kommunikationsanschlüsse: Platine Rechts Oben, oberer Klemmensteg (AA3-X4)
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