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L1 L2 L3 PH 14 G 12 G 13 G 3 G 4 G 5 G 6 G 7 G 8 G
AA2-X1 AA2-X28 AA2-X28 AA2-X28 AA2-X28 AA2-X28 AA2-X28 AA2-X28 AA2-X28 AA2-X28
Zuleitun BT1 BT 25 BT 50 AUX 1 AUX 2 AUX 3 AUX 4 AUX5 AUX 6
NIBE $-1256-8:  Empfohlene Sicherung mit Notheizung 6kW: 16A Ohne Notheizung: 13A
NIBE S-1256-13:  Empfohlene Sicherung mit Notheizung 7kW: 25A Ohne Notheizung: 16A
NIBE S-1256-18: Empfohlene Sicherung mit Notheizung 7kW: 25A Ohne Notheizung: 16A
Komm Komm Haus Pumpe Haus Pumpe Haus Pumpe
AA2-X30 AA2-X30 AA2-X27 AA2-X5 AA2-X6
12 3 4PH 1 3 4 PE 3 2 L N PE
Weiteres
Zubehor
Heizungspumpe
GP 10
1=GND
2 =+12V
3=8B
4=A
Weitere
EL_SWP_NIBE Name: C.Klauz

Warmepumpe NIBE $-1256

Kelvin Kilte AG
Gewerbestrasse 8
8500
info@kelvin-kaelte.ch

Datum: 29.03.2021
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