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Zuleitun, Input Input Input Input In/Out
RDG 200KN kann wahlweise mit 230V AC oder mit 24V AC
betrieben werden. Die Ausgange des Reglers entsprechen
der Spannungsversorgung! Der Wahlschalter auf der
Ruckseite fur die Spannungsversorgung muss vor dem
Einschalten festgelegt werden!
Der Lufter kann wahlweise mit 0-10V oder mit
230VAC/24VAC 3-Stufig betrieben werden. Tofter Ventll Ventl Tofter
Y10 Y10 Y20 Y50
Q1Q2Q3 Y1Y2 Y3 Y4 Y50
NOC NO C MY L N PE
Ventil Kiihlen Ventil Heizen Lufter Fancoil
(4 Rohr) (4 Rohr)
Ventil Kiihlen / Heizen
(2 Rohr)
Keuin Kalens RDG200KN Name: C.Klauz

Siemens Thermostat RDG 160
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